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ОПТИМІЗАЦІЯ КОНФІГУРАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ МЕТОДОМ ПО КОНТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ 
 
В роботі розглядається питання вибору оптимальної мережі методом поконтурної оптимізації та розрахунок режимів роботи мережі. Розро-
блено проект підстанції 110/35/10 кВ. Обрано основний та резервний захист силового трансформатора. Розроблено стартап-проект оптима-
льної схеми електропостачання споживачів мережею 110 кВ. Обрано заходи і засоби для забезпечення безпечних умов праці під час екс-
плуатації мережі 110 кВ. Сформовано функцію дисконтованих затрат для повітряної лінії номінальною напругою 110 кВ. Актуальність 
теми. Під час проектування одним із основних завдань є оптимізація конфігурації електромережі, щоб досягти максимально можливого 
економічного ефекту, не порушуючи при цьому технічні вимоги. Метою роботи є оптимізація мережі методом поконтурної оптимізації та 
розрахунок режимів роботи мережі. Об’єкт дослідження: розподільча електрична мережа 110 кВ. Предмет досліджень: оптимізація конфі-
гурації мережі. Методи дослідження. Методи теоретичних основ електротехніки та електричних мереж, математичне моделювання, чисе-
льні методи рішення нелінійних систем рівнянь. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНФИГУРАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТИ МЕТОДОМ ПО КОНТУРНОЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ 
 
В работе рассматривается вопрос выбора оптимальной сети методом поконтурной оптимизации и расчет режимов работы сети. Разработан 
проект подстанции 110/35/10 кВ. Избран основной и резервный защиту силового трансформатора. Разработан стартап-проект оптимальной 
схемы электроснабжения потребителей сетью 110 кВ. Избран мероприятия и средства для обеспечения безопасных условий труда при экс-
плуатации сети 110 кВ. Сформирован функцию дисконтированных затрат для воздушной линии номинальным напряжением 110 кВ. Акту-
альность темы. При проектировании одной из основных задач является оптимизация конфигурации электросети, чтобы достичь макси-
мально возможного экономического эффекта, не нарушая при этом технические требования. Целью работы является оптимизация сети 
методом поконтурной оптимизации и расчет режимов работы сети. Объект исследования: распределительная электрическая сеть 110 кВ. 
Предмет исследований: оптимизация конфигурации сети. Методы исследования. Методы теоретических основ электротехники и электри-
ческих сетей, математическое моделирование, численные методы решения нелинейных систем уравнений. 
Ключевые слова: режим работы; оптимизация; электрические сети; подстанции; дисконтированных затрат; трансформатор; энергоси-
стема; мощность. 
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In the article the question of a choice of an optimum network by a method of contour optimization and calculation of operating modes of a network is 
considered. A 110/35/10 kV substation project has been developed. The basic and reserve protection of the power transformer is chosen. A startup 
project of the optimal scheme of power supply of consumers with 110 kV network has been developed. Measures and means have been selected to 
ensure safe working conditions during the operation of the 110 kV network. The function of discounted costs for an overhead line with a nominal 
voltage of 110 kV is formed. Actuality of theme. When designing one of the main tasks is to optimize the configuration of power grids to achieve the 
maximum possible economic-nominal effect, without violating these technical requirements. The purpose of work is to optimize the network by the 
method of contour optimization and calculation of network modes. Object of research: 110 kV electrical distribution network. Subject of research: 
network configuration optimization. Research methods. Methods of theoretical bases of electrical engineering and electric networks, mathematical 
modeling, numerical methods of solving nonlinear systems of equations. 
Key words: operation mode; optimization; electric network; substation; discount costs; transformer; energy system; power. 
 
Оптимізацію конфігурації електромережі здійсни-
мо з використанням методу поконтурної оптимізації. 
У вихідній електромережі виділяємо дерево, яке 
представляє собою зв’язану розімкнену мережу. Всі 
гілки, які належать мережі називаються дугами. Дуги 
з, яких складається дерево позначаємо індексами l = 
1,2,…L. Інші дуги називаються хордами і позначають-
ся індексами k = 1,2,…K. У випадку додавання будь-
якої хорди до дерева електромережі утворюється кон-
тур. За незалежні змінні приймаємо навантаження 
хорд електромережі, як залежні – навантаження дуг, 
що утворюють дерево.     
Приймаємо, що навантаження всіх хорд рівне ну-
лю. Потім, в результаті зміни потужності, будь-якої 
К-ї хорди можна знайти мінімум функції затрат необ-
хідних для спорудження і експлуатації цього контуру:     
( ) ( ) ( ),
к
к к к к l l
l M
V P V P V P

   
де Pk та Vk(Pk) - відповідно, навантаження і затрати 
k-ї хорди; 
Μk - множина усіх дуг контуру, який виникає після 
включення k-ї хорди; 
Pl - навантаження l-ї дуги, що залежить від наван-
таження k-ї хорди. 
Для здійснення оптимізації кусково-лінійної фун-
кції досить розглянути її критичні точки. Це точки в 
округу, яких значення функції не зменшується. В на-
шому випадку критичні точки будуть відповідати ну-
льовому значенню навантаження хорди або дуг кон-
туру. Тому для здійснення оптимізації контуру досить 
виконати порівняння дисконтованих затрат для режи-
мів роботи, в яких навантаження однієї із дуг або хор-
ди рівне нулю. Якщо розглянуті контури є невзає-
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мозв’язаними, то процес оптимізації завершується 
після виконання k кроків. Але в реальних умовах де-
які дуги належать до кількох контурів. Тому при ви-
конанні оптимізації одного контуру змінюються умо-
ви для оптимізації інших контурів, що приводить до 
необхідності здійснення ітераційного процесу пошуку 
екстремуму.    
Якщо найменші дисконтовані затрати відповіда-
ють режиму, в якому нульове навантаження має дуга, 
то виконується зміна системи незалежних змінних. 
Хорду включають в склад дерева, а дугу відносять до 
хорд. В іншому випадку одна й та сама дуга для одно-
го контуру може бути розімкненою, а для іншого – 
замкненою.  
Далі приведемо алгоритм виконання методу поко-
нтурної оптимізації: 
1. У вихідній мережі виділяємо дерево. Дуги, з 
яких складається дерево, позначаються індексами l = 
1,2,…L, а хорди – індексами k = 1,2,…K. Прирівнюємо 
до нуля навантаження всіх хорд: Pk = 0, k = 1,2,…K. 
Задають k = 1. 
2. Оптимізуємо k-й контур. Визначаємо:  
 ( 0) min ( 0) / .к l к l кV P V P l M      
Якщо ( 0) ( 0)к l к кV P V P
    , то для виконання 
наступного кроку процесу оптимізації дугу l прийма-
ємо, як хорду, а k-у хорду відносимо до складу дерева. 
Для інших випадків система незалежних змінних за-
лишається без зміни. Приймаємо Pk = 0. 
3. Якщо розглянуто всі контури електромережі 
k=K, то виконують п.4. Якщо розглянуто не всі конту-
ри, то змінюють поточний індекс контуру на k=k+1 та 
переходять до п.2. 
4. У випадку зміни в складі дерева та хорд на циклі 
оптимізації, приймають k=1 і переходять до п.2, якщо 
ні, то – до п.5. 
5. Кінець. 
Критерієм закінчення виконання алгоритму є пос-
тійність складу дерева та хорд після здійснення циклу 
процесу оптимізації. Для загального випадку, ітера-
ційний процес оптимізації закінчують, коли викону-
ється умова: 
( 1) ,V VV V     
де V - номер циклу процесу оптимізації. 
















Рис. 1 – Надлишкова схема електромережі 
Для знаходження значення дисконтованих зведе-
них затрат скористаємося знайденими у п’ятому роз-
ділі виразами: 
існ 0,079 .З P   
н 1,59 0,054 .З P    
Здійснюємо ітераційний процес оптимізації конфі-
гурації електромережі.  
В надлишковій мережі хордами обираємо гілки 1-
2, 3-4 та 4-5. Таким чином будемо мати три контури. 
Для першого контуру гілки 0-1 та 0-2 є дугами, а гілка 
1-2 хордою; для другого контуру гілки 0-2, 2-3 та 0-4 
є дугами, а гілка 3-4 хорда; для третього контуру гіл-
ки 0-4 та 0-5 є дугами, а гілка 4-5 хордою. 
Спочатку розглянемо перший контур. В процесі 
оптимізації навантаження кожної гілки почергово 
приймаємо рівним нуля. Після чого в одержаній та-
ким чином розімкненій мережі знаходимо поторозпо-
діл і дисконтовані затрати необхідні для будівництва 
та експлуатації ділянок електромережі. Різноманітні 
варіанти потокорозподілу в першому контурі показані 















Рис. 2. Різноманітні варіанти потокорозподілу в першому 
контурі  
 
Знаходимо значення дисконтованих затрат: 
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Одержані значення дисконтованих затрат для 
першого контуру заносимо до табл. 1. 
 
Таблиця 1 – Оптимізація першого контуру 
Гілка 
Потужність, яка передається, МВт 
І-й режим ІІ-й режим ІІІ-й режим 
0-1 0 44 16 
0-2 44 0 28 
1-2 16 28 0 
З, млн. грн 130.83 194.42 127.33 
 
Аналіз даних табл. 1 показує, що мінімальні дис-
контовані затрати в першому контурі будуть після 
відключення гілки 1-2. Отже, даний контур своєї кон-
фігурації не змінює. 
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Таблиця 2 – Оптимізація другого контуру 
Гілка 









0-2 0 54 28 48 
0-4 54 0 26 6 
2-3 28 26 0 20 
3-4 48 6 20 0 
З, млн. 
грн. 
260.5 178.31 191.14 174.79 
 
Таблиця 3 – Оптимізація третього контуру 
Гілка 
Потужність, яка передається, МВт 
І-й режим ІІ-й режим ІІІ-й режим 
0-4 0 13 6 
0-5 13 0 7 
4-5 6 7 0 
З, млн. грн. 110.73 107.33 112.56 
 
Аналіз даних табл. 3 дає мінімальні дисконтовані 
затрати в третьому контурі після відключення гілки 0-
5. Отже, третій контур має таку конфігурацію: гілки 
0-4 та 4-5 дуги, а гілка 0-5 хорда. 
Оскільки склад контурів залишився без змін опти-
мізацію конфігурації електромережі закінчуємо. На 














Рис. 3 – Оптимальна конфігурація електромережі 
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